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- NAVRHOVANÝ STL PE PLYNOVOD - 100 kPa

- EXISTUJUCI STL PLYNOVODO - 100 kPa

- EXISTUJÚCI STL1 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD - 100 kPa

- OCHRANA RÚRA NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE/ 

SPOSOB REALIZÁCIE BEZVÝKOPOVOU METÓDOU

- CHRÁNICKA NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE / 

SPOSOB REALIZÁCIE - VÝKOPOVOU METÓDOU

SO-01   - STL PE PLYNOVODY - 100 kPa

nesmie by• kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka. 

Všetky práva na túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoloènosti SPP-distribúcia, a.s. Táto technická dokumentácia

- ELEKTRICKÉ VEDENIE NADZEMNÉ (NN)

- ELEKTRICKÉ VEDENIE PODZEMNÉ (NN)

- ELEKTRICKÉ VEDENIE - VEREJNÉ OSVETLENIE (VO)

- ELEKTRICKÉ VEDENIE - VYSOKÉ NAPATIE - PODZEMNÉ (VN)

- VODOVOD

- KANALIZÁCIA

- SLOVAK TELEKOM - NADZEMNÉ

- SLOVAK TELEKOM - PODZEMNÉ

- KÁBEL UPC - PODZEMNÉ

- KÁBEL AMITEL - PODZEMNÉ

- KÁBEL ORANGE - PODZEMNÉ

- KÁBEL SLOVANET - PODZEMNÉ

- TEPLOVOD
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SO-01.1 - STL PE PRIPOJOVACIE PLYNOVODY - 100 kPa
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- REDUKCIA DIMENZIE RÚRY / PRECHODKA PLAST/OCE¼. MATERIAL

- POLOHA BALÓNOVANIA / POISTNÉ BALÓNOVANIE
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SPOSOB REALIZÁCIE - VÝKOPOVOU METÓDOU
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SO-01   - STL PE PLYNOVODY - 100 kPa

nesmie by• kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka. 
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- NAVRHOVANÝ STL PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVODOM - 100kPa

- REDUKCIA DIMENZIE RÚRY / PRECHODKA PLAST/OCE¼. MATERIAL

- POLOHA BALÓNOVANIA / POISTNÉ BALÓNOVANIE

- EXISTUJUCI NTL PLYNOVODO - 2,1 kPa

- EXISTUJÚCI VTL PLYNOVOD - 2,6 MPa

- EXISTUJÚCI STL2 PLYNOVOD - 300 kPa

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV TRENCÍN,
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PREPOJ č.3

P

ZABRANENIE PRIETOKU STLACENÍM

- NAVRHOVANÝ STL PE PLYNOVOD - 300 kPa

- ODPOJENIE EXISTUJÚCEHO STL PLYNOVODU - ZASLEPENIE PLYNOVODU /

P

PREPOJ č.4

ODPOJ č.3

ODPOJ č.4

ODPOJ č.5

NÁSLEDNE PRECHODKA PE/OCEL D32/DN25

PREVRTANÍM CEZ ODBOÈKOVÚ TVAROVKU DN200/DN25

NAPOJENIE NA EXIST. STL /300kPa/ DN200 PLYNOVOD,

PREPOJ è.3

PE100 ELEKTRO T-KUS D32

Z PREVÁDZKY, NAVARI• ELEKTRO KL. DNO D40

NA EXIST. PE100 D40 PLYNOVOD, KTORÝ BUDE VYRADENÝ

OSETRIT OPRAVARENSKOU OBJÍMKOU.

PO ZREALIZOVANÍ PREPOJENIA MIESTO STLACENIA,

PRIETOKU ZABRÁNI• 2x STLACENÍM,

NAVARENÍM ELEKTRO KOLENA PE100 D40,

NAPOJENIE NA EXIST. STL /100kPa/ PE100 D40,

PREPOJ è.5 A ODPOJ è.4

Z PREVÁDZKY, NAVARI• ELEKTRO KL. DNO D40

NA EXIST. PE100 D40 PLYNOVOD, KTORÝ BUDE VYRADENÝ

OSETRIT OPRAVARENSKOU OBJÍMKOU.

PO ZREALIZOVANÍ PREPOJENIA MIESTO STLACENIA,

PRIETOKU ZABRÁNI• 2x STLACENÍM,

NAVARENÍM ELEKTRO KOLENA PE100 D40,

NAPOJENIE NA EXIST. STL /100kPa/ PE100 D40,

PREPOJ è.6 A ODPOJ è.5
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- (èervená f.+ uzáver) - dopojenie navrh. prip. plynovodu do existujúcej skrine HUP
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Distribúcia
ING. JARSCH

ING. JARSCH

ING. NEKLAPIL

POZNÁMKA :  

- POLOHA PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ  JE ZAKRESLENÁ INFORMATÍVNE, PRED REALIZÁCIOU STAVBY VYTÝCI• INŽ. SIETE!

Projekcia východ

P
1

- NAVRH. UZÁVER PLYNU

Distribúcia
ING. JARSCH

ING. JARSCH

ING. NEKLAPIL

POZNÁMKA :  

Projekcia východ

- NAVRH. UZÁVER PLYNU
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2x OCE¼. DN200 DIENKOM

EXIST. OCE¼. DN200 PLYNOVOD ZASLEPI•

KTORÝCH SÚCET PRIEMEROV VÀTANIA BUDE MIN. D225.

ALEBO Z VIACERÝCH OBTOKOV,

POŽADOVANÁ MINIMÁLNA DIMENZIA OBTOKU - DN200/PE D225,

A EXIST. DN200 PLYNOVODOM ZRIADI• OBTOK!

MEDZI NAVRHOVANÝM PE100 D315 PLYNOVODOM

ROZDELENIE VETVY "A" A VETVY "B",

PREPOJ è.4 A ODPOJ è.3

15
P

24

KTORÝCH SÚCET PRIEMEROV VÀTANIA BUDE MIN. D225.

ALEBO Z VIACERÝCH OBTOKOV,

POŽADOVANÁ MINIMÁLNA DIMENZIA OBTOKU - DN200/PE D225,

ZRIADI• OBTOK!

OCE¼. ZASLEPKOU DN200

ZASLEPENIE EXIST. DN200 PLYNOVODU

NAVARI• OCE¼. DN200 DIENKO

2x BALÓNOVACIA OPERÁCIA NA EXIST. DN200 - 100kPa PLYNOVODE
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