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Spínacia stanica
AU Optronics

Spínacia
stanica ZSE

4 x 22 kV

4 x 22 kV

4 x 22 kV

Etapa
Návrh

MÈ 01 Centrum

2 x 630 + 2 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

2 008

Návrh

MÈ 02 Pod Sokolice

4 x 630

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

2 363
Etapa

Návrh

MÈ 03 Sihote

3 x 630

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

1 809
Etapa

Návrh

MÈ 04 Dlhé Hony

4 x 630

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

2 449
Etapa

Návrh

MÈ 05 Zámostie

30 x 630 + 22 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

27 554
Etapa

Návrh

MÈ 06 Brezina

0

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

0
Etapa

Návrh

MÈ 07 Juh

5 x 630 + 2 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

3 770
Etapa

Návrh

MÈ 08 Belá

5 x 630 + 1 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

3 485
Etapa

Návrh

MÈ 09 Biskupice

17 x 630 + 13 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

15 880
Etapa

Návrh

MÈ 10 Západ

10 x 630 + 6 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

8 548
Etapa

Návrh

MÈ 11 Kubrá

2 x 630 + 1 x 400

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

1 534
Etapa

Návrh

MÈ 12 Opatová

2 x 630

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

1 206
Etapa

M 1 : 5 000

Návrh technického vybavenia -
zásobovanie elektrickou energiou 5b

Hlavný rie�ite¾: Ing. arch. D. Kostovský, Ing. arch. ¼. Klauèo
Zodpovedný rie�ite¾: Ing. Dominik Slu�ný, Ing. Vasi¾ Deïo

Obstarávate¾: Mesto Trenèín
Spracovate¾ : AUREX, spol. s r.o., Bratislava, december 2024

ÚPN mesta Trenèín v znení ZaD è. 1 - 9

NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIA - ZÁSOBOVANIE
ELEKTRICKOU ENERGIOU

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV è.1 - 9ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV è.1 - 9

zastavaného územia - stav
návrh úpravy admin. hranice mesta Trenèín
urbanistického obvodu
mestskej èasti
rie�eného územia

Hranica

zastavaného územia - návrh
parcely
mapového listu ZMVM 1:5 000

Súhrnná bilancia elektrickej energie pre novonavrhované
bytové jednotky, obèianske vybavenie, výrobu a iné
zariadenia v mestských èastiach pre rok 2030 (návrh)

1 809

Potreba zvý�enia
in�tal. výkonu [kVA]

Poèet navrhovaných
transformátorov [kVA]

3 x 630

MÈ 03 Sihote

Návrh
Etapa

Dia¾kové telekomunikaèné káble
DK Energotel (VET)
DOK Energotel
DOK Energotel (VET)
DOK ZSE

Elektrické vedenia
elektrické vedenie 400 kV vzdu�né
elektrické vedenie 110 kV vzdu�né
elektrické vedenie 22 kV vzdu�né
elektrické vedenie 22 kV káblové

ochranné pásmo elektrického vedenia

elektrické vedenie 22 kV káblové - návrh

Zariadenia rozvodu elektrickej energie

110/22 kV elektrická rozvodòa

trafostanica ZSE - murovaná
trafostanica ZSE - ståpová
trafostanica iného vlastníka - murovaná
trafostanica iného vlastníka - ståpová
prechod vzduch-kábel

areál transformovne

spínacia stanica - návrh

bývanie a obèianske vybavenie
výroba a technické vybavenie
zeleò
pe�ia zóna

Funkèné plochy
návrhstav

vodná plocha, polder

vodná plocha, polder

Funkèné plochy obcí v záujmovom území

bývanie a obèianske vybavenie
výroba a technická infra�truktúra
zeleò

stav návrh výh¾ad

trasa kolektoru - návrh


